




















































































































































































Resultatet av mätningarna framgår av bilaga 3 vad 
beträffar el- och vattenförbrukning. Temperaturen 
som funktion av tiden i alla fyra hus framgår av 

figurblad El - E8.

I bilaga 4 redovisas stickprovsvis kontroll av tem­
peraturen i husen på olika höjd och i olika rum. 
Denna kontroll ger ingen anledning till att ändra 
på förutsättningarna för denna typ av försök.
Resultat
Temperaturvariationerna - hus reglerat med regler- 
systemet = R resp enbart med vägg- coh radiatorter- 
®ostater_ =„ORj..___ ________________________________

Som i den tidigare rapporten, 1979-01-11, jämför 
vi temperaturen under dagen mellan R och OR. Vär­
dena är hämtade ur bilaga 4 figurblad El - E8.
R: Medelavvikelse (ca 200 mätvärden) = 0,5 K 
OR: Medelavvikelse (ca 200 mätvärden) = 1,2 K. 
Utetemperaturen varierade under mätperioden, 14/12 
1978 - 8/2-79, mellan -5°C och -30°C. 
Temperaturändringen/tidsenhet (max) = 10°/3h.
Elförbrukning!_bilaga_3_

Vi jämför elförbrukningen parvis, hus 1 mot hus 2, 
hus 3 mot hus 4 , på det sätt vi tidigare angett i 
rapport 1978-09-23-76 138-1.
Hus 1 och 2
Den minskade elförbrukningen med reglersystemet 
fås sålunda
Period Î och II - genomsnitt för två veckor.
AW =0,5(2876,2-2698,8 + 2971,4-2768,6 ) = 190,1 kWh 
Period II och III
AW =0,5 (2971,4-2768,6 + 2402,7-2157,3)=224,1 kWh 
Period III och IV
AW =0,5(2402,7-2157,3+2597,8-2654,6 ) = 94,3 kWh 
Hus 3 och 4
Period I och II - genomsnitt för två veckor.
AW =0,5(2134,8-2653,4 + 2821,5-1981,9 )=160,5 kWh 
Period II och III
AW =0,5( 2821,5-1981,9 + 1833,2-2118,4 )=277,2 kWh 
Period III och IV
AW =0,5(1833,2-2118,4 + 2655,6-1939,0 )=215,7 kWh
Genomsnittsbesparingen för en tvåveckorsperiod 
blir då, beräknat på alla värden,=193,7 kWh/14 dygn.



Korrigering för variationer i genomsnittstemp 
mellan reglerat och oreglerat samt för olika 
långa mätperioder ger
Korrigerad besparing för en tvåveckorsperiod 
= 170,3 kWh/14 dygn eller 12 kWh/dygn
Variationer i mätvärden (6 mätvärden) 
Maxbesparing (avrundat) = 20 kWh/dygn 
Minbesparing V = 5 kWh/dygn
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Tigurblad nr E 2
Kctning av temp, i
eluppvärmda bostadshus.
Plats Skellefteå
Tid 28/12-78 - 11/,1-79
Loggning av temp. 1 gång i tim.

Kurva 1 o 2 Hus reglerat med vanliga 
termostater i vägg och på 
radiatorer.

Kurva 1 Temperaturen nere i
källarplan (hall som hade 
förbindelse med ytterdörr)
Hus 2

Kurva 2 Temperaturen i bostads­
plan i vardagsrum Hus 2.

Kurva 3 o 4 Hus reglerat med regler- 
system innehållande ute- 
tempgivare, reglercentral, 
klocka för tidsstyrning 
(veckoskiva) samt 5-7 
termostater och styrdon.

Kurva 3 Temperaturen nere i källarplan
(gillestuga) Hus 1

Kurva 4 Temperaturen..!-bostadsplan
vardagsrum-matrum Hus 1
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Figurblad nr E 3
Mätning av temp, i 
eluppvärmda bostadshus.
Plats
Tid

Skellefteå 
11/1 - 25/1 197a

Loggning av temp. 1 gång i tim.
Kurva 1 o 2 Hus reglerat med regler- 

system innehållande ute- 
tempgivare, reglercentral 
klocka för tidsstyrning 
(veckoskiva) samt 5-7 

ö termostater och styrdon-
Temperaturen nere i 
källarplan (hall som hade 
förbindelse med ytterdörr 
Hus 2
Temperaturen i bostads­
plan i vardagsrum Hus 2-

Kurva 3 o 4 Hus reglerat med vanliga 
termostater i vägg och på 
radiatorer.

Kurva 1

Kurva 2

Kurva 3

/$° Kurva 4 
!b°

7> -, n, * £,,<■ wHus nr 1, samma som
kurva 1. t •UfjUK

Hus nr 1, samma som 
kurva 2

7-06
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Figur!lad nr F u

Mätning av temp. J 
•.elupp värmda : :tadthus.

Plais Si e 3 3 ef teå

Tid 25/1 - 248 1979

Loggning av temp. 1 gång i tim.
Kurva 1 o?: Hus reglerat med vanliga 

t er-mos ta t er i vägg och på 
radiatorer.

Kurva 1 Temperaturen nere i
källarplan (hall som hade 
förbindelse med ytterdörr") 
Hus 2

Kurva 2 Temperaturen i bostads­
plan i vardagsrum Hus 2 .

Kurva 3 o 4 Hus reglerat^med regler- 
system innehållande ute- 
tempgivare, reglercentral, 
klocka för tidsstyrning 
(veckoskiva) samt 5-7 
termostater och styrdon.

Kurva 3 Temperaturen nere i källarpla
(gillestuga) Hus 1

Kurva 4 Temperaturen i bostadsplan-
vardagsrum- matrum Hus 1
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:2£urblac nr E 5
Ketning av temp, ie-1 uppvärmda bostadshus.
Plats Skellefteå
Tid 14/12 - 28/12 1978
Loggning av temp. 1 gäng i tim.
Kurva 1 o 2 Hus reglerat med vanliga 

termostater i vägg och på radiatorer.
Kurva 1 Temperaturen nere i

källarplan (hall som hade 
förbindelse med ytterdörr Hus 4

Kurva 2 Temperaturen i bostads­
plan i vardagsrum Hus 14..

Kurva 304 Hus reglerat med regler- 
system innehållande ute- 
tempgivare, reglercentral 
klocka för tidsstyrning 
(veckoskiva) samt 5-7 
termostater och styrdon-

Kurva 3 Hus nr 3 , samma som
kurva 1.

Kurva 4 Hus nr 3, samma som
kurva 2
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Figurblad nrE 6,
Mätning av temp, i 
eluppvärmda bostadshus.
Plats Skellefteå
Tid 28/12 - 11/1. 1979
Loggning av temp. 1 gång i tim.
Kurva 1 o 2 Hus reglerat med regler- 

system innehållande ute- - 
tempgivare, reglercenträl 
klocka för tidsstyrning 
(veckoskiva) samt 5-7 
termostater och styrdon-

Kurva 1 Temperaturen nere i 
källarplan (hall som hade 
förbindelse med ytterdörr) 
Hus 4

— Kurva 2 Temperaturen i bostads­
plan i vardagsrum Hus 4

sy°

Kurva 3 o 4 Hus reglerat med vanliga 
termostater i vägg och på 
radiatorer.

.Zt° 3 Hus nr 3 , samma som
kurva 1 .Sjf

/g°
.!£

Kurva 4 Hus nr 3-, samma som
kurva 2

J
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.Figurblad nr E 7

/^Mätning av tèmp. i
eluppvärmda bostadshus.

11/1 25/1 1979

Loggning av temp. 1 gång i tim.

Kurva 1 o 2- Kus reglerat nec vanliga 
termostater i vcgg och på 

. radiatorer.

Kurva 1 Temperaturen nere i
källarplan (hall som hade
förbindelse med ytterdörr
Kus 4

Kurva 2 i bes
r. Kus 4 .

22*Kurva 3 o 4 Hus reglerat med regler— 
$0 system innehållande ute-
— tempgivare , regiercentral
(i.° klocka för tidsstyrning

(veckoskiva) samt 5-7 
termostater och styrdon.

Kurva 3 Kus nr 3 
kurva 1.

Kurva 4 Hus nr 3 
kurva 2

\ i



BILAGA 5
106

UNDERSÖKNING AV ÖVERORDNADE REGLERSYSTEMS 
EFFEKTIVITET. RESULTATDEL III. ELUPPVÄRMDA HUS.
Hustyp och läge
Fyra hus valdes ut i Skellefteå. Planlösningarna 
framgår av bilaga 1-4. Hus nummer 1 och 2 är 1 1/4 
planstyp och har samma läge. Hus nummer 3 och 4 är 
enplanshus och har samma läge. Byggår för husen är 
1977 och 1978. Antal boende i husen =2-4 per­
soner.

2Uppvärmd golvyta i husen är storleksordningen 150 m . 
Husen var tidigare försedda med radiatorer med 
termostater.
Hösten 1978 inmonterades den nya reglerutrustning- 
en bestående av utetemperaturgivare, reglercentral, 
5-7 rumstermostater, 5-7 styrdon samt klocka 
för tidsstyrning (veckoskivä). Vår mätserie omfattar 
tiden 15/3 1979 - 15/5 1979.
Försökets genomförande
Två termistorer (noggrannhet 0,2 K) inmonterades i 
husen. I hus 1 och 2 placerades givarna i centrum 
i vardera planet. I hus 3 monterades ena givaren i 
centrum av huset och den andra i en så kallad gille­
stuga. I hus 4 monterades ena givaren i centrum av 
huset och den andra i ett sovrum.
En datalogger samlade upp mätvärden från husen. 
Mätintervall var 1 timme. Husen parades ihop så att 
nummer 1 jämförs med nummer 2 och 3 med nummer 4.
I varje par kördes det ena huset med den nya reg- 
lerutrustningen och den andra med de gamla radiator­
termostaterna under en period och under nästa peri­
od växlades utrustning. Radiatortermostaterna ställ­
des in som de varit tidigare.
Mätperiodernas längd var 20 dygn och antalet perio­
der var 3. El och vattenförbrukning noterades. Re­
sultatet av mätningarna framgår av sid 113 vad 
beträffar el och vattenförbrukning. Temperaturen 
som funktion av tiden i alla 4 hus framgår av 

figurblad El - E6. I dessa figurblad anger R 
kurvor för hus reglerade med den nya utrustningen 
och OR anger kurvor för hus reglerade med de gamla 
radiatortermostaterna.



Resultat
Temperaturvariationerna - hus reglerat med regler- 
systemet =R, hus med radiatortermostater = OR. 
Eftersom husen med de nya reglerutrustningarna har 
körts med nattsänkning har vi jämfört dagtempera­
tur i de bägge fallen. För hus med reglerutrustning 
R erhölls medelavvikelse 0,5K (ca 120 mätvärden),
OR medelavvikelse 1,1 K (ca 120 mätvärden). Ute­
temperaturen varierade under tiden mellan -17°C till +15bC.
Elförbrukning_bilaga_5

Vi jämför elförbrukningen parvis hus 1 mot hus 2, 
hus 3 mot hus 4 på det sätt vi tidigare angett i 
rapport 1978-09-23,76 138-1.
Hus 1 och 2
Den minskade elförbrukningen med reglersystemet 
fås sålunda
Period I och II - genomsnitt för 20 dygn.
W = 0,5’ (2015 - 2594 + 2083 - 1278)= 113 kWh 

Period II och III
W = 0,5’(2083 - 1278 + 1313 - 1721)= 198 kWh 

Hus 3 och 4
Period I och II - genomsnitt för 20 dygn.
W = 0,5* (2358 - 2364 + 2029 - 2026)=-2 kWh 

Period II och III
W =0,5- (2029 - 2026 + 1515 - 1486) =16 kWh
Genomsnittsbesparingen för en 20-dygnsperiod blir 
då beräknat på alla 'värden = 81 kWh. De låga vär­
dena för hus 3 och 4 beror på en onormal vatten­
förbrukning Under period II i hus nummer 3. Vi har 
därför korrigerat värdena för variationer i vatten­
förbrukning och genomsnittstemperatur. Korrigering 
för vattenförbrukning har gjorts med 20 kWh/md vat­
ten. Den sålunda korrigerade besparingen för en 20- 
dygnsperiod blir då 90 kWh. Högsta besparing blir 
187 kWh och lägsta besparing 32 kWh. Genomsnitts­
besparingen blir 4,5 kWh/dygn.
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Bilaga 3

V 32 PEL NT-tO
S PVC 110-46.65
D PVC 110.47.70

kv. HYDROLOGEN

HÖJDMÄTAREN
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Figurblad Nr E 1.
Mätning av temperatur i 
eluppvärmda hus
Plats: Skellefteå
Tid IS/3 - 5/4 1979
Loggning 1 gång/timme
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Figurblad nr E 3

Mätning av temperatur 
eluppvärmda hus
Plats: Skellefteå

Tid S/4 - 25/4 1979
Loggning 1 gång/timme
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Figurblad nr E 4
Mätning av temperatur i 
eluppvärmda hus
Plats: Skellefteå
Tid S/4 -■ 25/4 1979-
Loggning 1 gång/timme
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Figurblad nr* E 6

Mätning av temperatur i 
eluppvärmda hus

Plats: Skellefteå
Tid 25/4 - 15/5 1979
Loggning 1 gång/timme
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